
Montaje del Sensor Contrasseco 
en By-Pass (en bombas >1CV)

Unión Roscada
Facilitan la extracción
del Contrasseco

RELLENADO

VÁLVULA DE PIE CON FILTRO

Tubería llena
Pemite que la bomba arranque con água

Tubería vacia (Sensor NA)
Evita que la bomba arranque en seco

para el contactor

Bomba centrífuga
¡ATENCIÓN!
Presión máx.: 7bar
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Cuerpo en PC 
transparente 

Permite la 
inspección 

visual del
nivel en la 

tubería

Válvula esférica
Permite regular un 
caudal mínimo de 
agua a través del 
By-Pass, evitando 
turbulencias en el 
Sensor Contrasseco 




