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Montaje y estanqueidad de los 
Sensores de Flujo en rosca GAS (BSP)

Montaje rosca GAS macho 
en rosca GAS hembra. 

Montaje rosca NPT macho en 
rosca GAS hembra. 

Anillo de estanqueidad
(O-Ring)

Anillo de estanqueidad
(O-Ring)

     • Se hace la estanqueidad en el anillo.
        No es necesario apreto excesivo, tampoco cinta de   
        teflón o similar.
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• Se hace la estanqueidad por apretón.
   Utilizar cinta de teflón o similar para la
   estanqueidad de las conexiones.
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Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.
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